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Geachte heer mevrouw,

Onderstaand de resultaten van de warmtescan die ik in opdracht van u heb mogen uitvoeren
Weersomstandigheden buiten opnames buiten temperatuur c.a. 9 graden Celsius Windsnelheid c.a. 2-3 m/s 
Binnen temperatuur: c.a. 20-21 graden 

Thermografisch onderzoek

Visualiseren wat voor het oog niet zichtbaar is. Dat is mogelijk met behulp van infrarood fotografie. Op basis van 
temperatuurverschillen wordt een beeld gevormd van de thermische kwaliteit van een gevel- of dakconstructie en afwijkingen 
luchtlekkages, waterlekkages, elektrische problemen verwarmingsproblemen.
De NEN-EN 13187 geeft richtlijnen voor de kwalitatieve detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil, door 
middel van de infraroodmethode dit is een test uitgevoerd met een IR camera.

Wat is infraroodstraling?
Elk object straalt een infraroodstraling uit, afhankelijk van het oppervlakte en materiaal van het object. Met thermografie of 
infrarood fotografie wordt op basis van temperatuurverschillen van verschillende objecten een beeld van de thermische 
kwaliteit van een gebouwschil gevormd. Een thermo grafische foto is dus een visuele weergave van de gemeten hoeveelheid 
straling. De weergegeven temperatuur is een indicatie om de onderlinge verschillen te laten zien dit is niet de exact gemeten
temperatuur.
Deze temperatuur kan per foto iets verschillen als gevolg van reflectie en invloed van de achtergrondstraling en 
materiaaleigenschappen.

Doel: Inventarisatie warmtelekken, infiltratielekken en koudebruggen van woning 

Constateringen:

Buiten

Lichte doorstraling via radiatoren via buitengevel 1e en 2e verdieping

Binnen

Infiltratie via aansluiting kozijnen op gevel en kieren tussen draaidelen en kozijnen
Infiltratie tussen kozijnen en geveldelen
CV retourtemperatuur van CV is nog te hoog voor optimale zuinige afstelling 

Met energieke groet,

Ronald Oosterwijk
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FLIR3352.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 10,6 °C

Sp2 8,6 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 7 °C

Afstand 4.8 m

Atmosferische 
temperatuur

9 °C

Ext. optiek temp. 9 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,88", E 4° 42' 7,56"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0305,4.7021
'

Opmerking
Voordeur doorstraling deurpaneel
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FLIR3350.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Bx1 Max 7,9 °C

Min 7,2 °C

Average 7,4 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. -3 °C

Afstand 14.5 m

Atmosferische 
temperatuur

9 °C

Ext. optiek temp. 9 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 50,10", E 4° 42' 7,37"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0306,4.7020
'

Opmerking
Zijgevel geen afwijking
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FLIR3356.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Bx1 Max 7,9 °C

Min 7,0 °C

Average 7,5 °C

Sp1 7,5 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. -3 °C

Afstand 4.2 m

Atmosferische 
temperatuur

9 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,73", E 4° 42' 7,51"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0305,4.7021
'

Opmerking
Detail gevel  geen afwijking
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FLIR3348.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 8,1 °C

Sp2 9,8 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. -3 °C

Afstand 14.4 m

Atmosferische 
temperatuur

9 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 50,12", E 4° 42' 7,76"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0306,4.7022
'

Opmerking
Voorgevel mogelijk verminderde aan 
sluiting in gevel isolatie is een afwijking
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FLIR3346.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 8,9 °C

Sp2 7,8 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. -3 °C

Afstand 9.2 m

Atmosferische 
temperatuur

9 °C

Ext. optiek temp. 9 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 50,12", E 4° 42' 7,76"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0306,4.7022
'

Opmerking
Voorgevel  beneden verdieping is langer 
op temeptatuur dan boven verdieping  
lichte doorstraling van radiatoren
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FLIR3344.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 7,9 °C

Sp2 7,4 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. -3 °C

Afstand 9.8 m

Atmosferische 
temperatuur

9 °C

Ext. optiek temp. 9 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 50,12", E 4° 42' 7,76"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0306,4.7022
'

Opmerking
Achtergevel Sp1 lichte doorstraling 
radiatoren
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FLIR3342.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 10,0 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. -3 °C

Afstand 6.6 m

Atmosferische 
temperatuur

9 °C

Ext. optiek temp. 9 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 50,12", E 4° 42' 7,76"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0306,4.7022
'

Opmerking
Achtergevel
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FLIR3360.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 12,3 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 15 °C

Afstand 1.6 m

Atmosferische 
temperatuur

15 °C

Ext. optiek temp. 15 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 47,80", E 4° 42' 4,18"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0299,4.7012
'

Opmerking
Voordeur lichte infitratie onderzijde deur
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FLIR3358.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 17,7 °C

Sp2 17,0 °C

Sp3 17,7 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 2.6 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,23", E 4° 42' 7,46"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0303,4.7021
'

Opmerking
Achterkamer normaal partoon bij 
overgang plafond en gevel
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FLIR3364.jpg FLIR E76 78523893
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FLIR3364.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 11,0 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 0.9 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,16", E 4° 42' 6,07"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0303,4.7017
'

Opmerking
Slaapkamer lekkage via draairaam
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FLIR3368.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 13,4 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 1.1 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,62", E 4° 42' 7,40"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0305,4.7021
'

Opmerking
Waskamer leaakge tussen kozijn en 
draaikiepraam
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FLIR3370.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 14,2 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 1.3 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,43", E 4° 42' 7,48"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0304,4.7021
'

Opmerking
Wasruimte  lekkage tussen kozijn en 
geveldeel
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FLIR3374.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 15,6 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 1.9 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,48", E 4° 42' 7,48"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0304,4.7021
'

Opmerking
2e verdieping klein kier tussen 
aansluiting gevel en dak
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FLIR3376.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 15,7 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 1.6 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,55", E 4° 42' 7,50"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0304,4.7021
'

Opmerking
Logeerkamer lekkage tuseen kozijn met 
aan sluiting op gevel
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FLIR3378.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 14,1 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 2.3 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,52", E 4° 42' 7,27"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0304,4.7020
'

Opmerking
2e verdieping lekkage tussen kozijnen 
met aansluiting gevel



Warmtescan Rapportage
Albrechtsveld 1
2804 WG Gouda 

17/17 www.energieadviesaanhuis.nl - info@energieadviesaanhuis.nl - 06-10 12 25 12 
Biesbos 2 - 2675RE - HONSELERSDIJK NL14623593B01- kvk 64958744 - IBAN 
NL45ABNA0473203871

19-2-2024 07:05:08 °C

Sp1

Sp2

59,8

-40,0
FLIR3384.jpg FLIR E76 78523893
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FLIR3384.jpg FLIR E76 78523893

Metingen
Sp1 65,3 °C

Sp2 54,4 °C

Parameters
Emissiegraad 0.84

Gerefl. temp. 21 °C

Afstand 0.5 m

Atmosferische 
temperatuur

21 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

93 %

Geolocatie
Locatie N 52° 1' 49,97", E 4° 42' 7,52"
'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0305,4.7021
'

Opmerking
Retour temperatuur verwarming is 10 
graden te hoog voor oprimale instelling 


